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 Anmerkung!
 Installation, Sicherung, Hauptschalter, Gefahrenschalter
und Schutzmaßnahmen nach örtlichen Vorschriften.
 Achtung! Schutzleiter ge/gn darf nicht als Steuerleitung
 verwendet werden.
 Auf phasenrichtigen Anschluss ist zu achten.
 Keinen Schutzkontaktstecker verwenden.
 Montage nur in Regelgerät zulässig.
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Gasdruckwächter
am Hausanschluss

3X1,5qmm 3X1,5qmm

Magnetventil am
Hausanschluss

Schéma de connexion supplémentaire la 2ème
électrovanne de gaz

Schema elettrico 2. Valvola magnetica del gas

Gardien de pression du gaz
au branchement d'abonné

Electrovanne au
branchement d'abonné

Pressostato gas
sull'allacciamento domestico

Valvola magnetica
sull'allacciamento
domestico

Remarque!
 Installation, fusible(coupe-circuit,couverture),
commutateur principal, commutateur de dangers et
mesures de protection d'après les instructions locales.
 Respect! Le chef de protection ge/gn ne peut pas être
utilisé comme le conduit de commande.
 Sur le raccord(port) correct de phase est à faire
attention.
 Aucune prise de contact de protection n'utilisent.
 Montage seulement dans Régulateur admissible.

 Nota!
Effettuare I`ínstallatione e predisporre i dispositivi di
sicurezza, I`interruttore di emergenza e le misure di
protezione secondo le disposizioni locali.
Attenzione! Il cavo di protezione giallo/verde non deve
essere utilizzato come cavo di potenza. Prestare
attenzione alla correttezza delle fasi. Non utilizzare spine
Schuko. Montaggio possibile solo Regolatore.
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